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3.1

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: zkousky byly provedeny v laboratofi vyrobce

Vzorek: ACO Access Cover UNIFACE 300x300x70, EI120, N250, 1.0037, GS
Cislo artiklu: 447879

Objednavka/smlouva: 2060130257

Datum provedeni zkousky: 20.7.2022

Trida zatizeni: N250

Z celého portfolia vyrobkl fady ACO Access Cover UNIFACE FR s pozarni odolnosti (GS/SS/AL) byl
pro provedeni zkousky zvolen zku$ebni vzorek ACO Access Cover UNIFACE 300x300x70, EI120,
N250, 1.0037, GS.

Zku$ebni vzorek nebyl pred zkou$kou upravovan. Zkouska byla provedena na celém produktu, tedy na
viku a ramu. Ram byl pfed zkouskou osazen do betonového loze z betonu tfidy C35/45, aby byly
zajistény podminky podle technickych podkladil vyrobce.

Technické podklady ke zkousenému vyrobku jsou uvedeny v piloze &. 4.1 tohoto protokolu.

Zkusebni metody

CSN EN 1253-4 Podlahove vpusti a stiesni vtoky — Cast 4: Vicka a vtokové miizky,
€l. 7.3.1 Vodotésnost

Odchylky od normového postupu nebo pouZziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vodotésnost
Poklop se zaplavi vodou na vy$ku vzduti (10£1) mm po dobu (15+1) min. Jestlize béhem této doby
nepronikne voda na spodni stranu poklopu, vyhoveél poklop pfi této zkousce.

Vysledky zkousek
Zkousky byly provedeny dne:  20.7.2022
Zkousky vykonali: Ing. Pavel Juranek, Ph.D., Zdena Fry&arova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného planu
zkusebny Brno.

Stanoveni vodotésnosti podle CSN EN 1253-4, Cl. 7.3.1

ACO Access Cover UNIFACE 300x300x70, EI120, N250, 1.0037, GS
zkouska ¢. doba zkousky vysledek zkousky

1 15 min. voda nepronikla na spodni stranu poklopu
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3.2 Fotodokumentace

SRt

Obrézek 1: Zkouska vodotésnosti - ACO Access Cover UNIFACE 300x300x70, EI120

e ——

Obrazek 2: ZkouSka vodotésnosti — bez prisaku

4.  Prilohy

4.1 Technicka dokumentace — ACO Access Cover UNIFACE FR 300x300x70 1.0037, N250

KONEC PROTOKOLU
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